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1. Informações Gerais 

Código do Relatório: 313 

Evento: Chuvas Intensas  

Decorrência do Evento (COBRADE): código COBRADE – Chuvas Intensas -1.3.2.1.4  

Distribuidora: CPFL Piratininga 

Municípios Atingidos: Santos  

Subestações Atingidas: vide tabela 3 do Anexo I  
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Quantidade de Interrupções em Situação de Emergência: 3 

Quantidade de Consumidores Atingidos: 5.499 

CHI devido ao Evento: 9.260 

Data e Hora de Início da Primeira Interrupção: 03/03/2020 às 01:23 horas 

Data e Hora de Término da Última Interrupção: 04/03/2020 às 17:50 horas 

Duração Média das Interrupções: 987 minutos 

Duração da Interrupção Mais Longa: 2.426 minutos 

Tempo Médio de Preparação: 77 minutos 

Tempo Médio de Deslocamento: 865 minutos 

Tempo Médio de Execução: 14 minutos 

2. Objetivo 

Este relatório justifica e descreve os procedimentos adotados para a classificação de interrupções no 

Sistema Elétrico da CPFL Piratininga, como de Interrupção por Situação de Emergência (ISE), decorrentes 

do Evento Meteorológico ocorrido no dia 03/03/2020, que impactaram o município de Santos. Esta 

análise foi elaborada em conformidade com as disposições dos Módulos 1 e 8 dos Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, da ANEEL. 

3. Critérios para Identificação do Período do Evento e Classificação das Ocorrências 

Para identificação do fim do Evento foi utilizado o critério de todas as ocorrências ocorridas no dia 

03/03/2020 que tiveram o seu restabelecimento impactado devido a condições atípicas provocadas 

condições climáticas adversas (inundação, erosão, etc). 

 

4. Mapa geoelétrico e diagrama unifilar da região afetada 

Os mapas a seguir identificam geograficamente a Área do município de Santos e os unifilares com a 
configuração geoelétrica dos alimentadores (rede primária de distribuição de energia) partindo das 
subestações afetadas.  
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Figura 1 – Área de Concessão da CPFL Piratininga, destacando o município de Santos 

 

Figura 2 – Diagrama Unifilar da Subestação Santos 5 - Estuário 
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Figura 3 - Diagrama Unifilar da Subestação Santos 7 - Marapé 
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Figura 4 - Mapa Geoelétrico da subestação Santos 5 – Estuário (ESU) 



Relatório de Situação de Emergência Nº313 

7 | 15 

 

 
Figura 5 - Mapa Geoelétrico da subestação Santos 7 – Marapé (MBR) 

 

5. Descrição do Evento e da Atuação das Equipes Técnicas 

O evento climático que iniciou no dia 03 de março, afetou a rede de distribuição de energia elétrica do 

município de Santos a partir das 01h23min. De acordo com Defesa Civil do estado, Santos registrou cerca 

de 218 milímetros de chuva no dia em questão. 

Com essas chuvas e ventos, foram constatados diversos deslizamentos de terra, pontos de alagamento e 

dois óbitos. 

Em função dos danos provocados pelo evento, a Prefeitura do Município de São Vicente declarou situação 

de emergência no município através do decreto N° 8.874 no dia 03 de março de 2020. 

As consequências do temporal para a rede elétrica foram o rompimento de condutores e/ou de suas 

estruturas de suporte e quedas de postes devido à interferência de vegetação com atuação de dispositivos 

de proteção (desligamento permanente de disjuntor de SE e queima de elos fusíveis), provocados por 

deslizamentos de terra e pelos curtos-circuitos em virtude de contatos da vegetação lançada sobre a rede 

pela ventania e pelos condutores partidos. 

 Neste dia da semana e horário, o contingente de equipes em campo é composto pelas turmas de 

atendimento a emergências que estão em sua escala normal de trabalho.  
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O despacho das equipes para atendimento às ocorrências é feito pelo Centro de Operação, que para isso 

prioriza os despachos em função do número de consumidores interrompidos, informações de situações 

de risco à população, proximidade da equipe em relação ao local da ocorrência, etc.  

Para o atendimento emergencial foram alocadas todas as equipes disponíveis, inclusive terceiras, no 

intuito de minimizar ao máximo o impacto da falta de energia. 

Trabalharam no temporal um total de dezesseis equipes da CPFL do município de Santos para serviços 

pesados de troca de postes e reposição de rede danificada para o restabelecimento de interrupções. 

Ocorreu também o apoio logístico e operacional de outras áreas da empresa como centro de 

operações, coordenador, programador e administrativos. 

Data Equipe Nº de Colaboradores Veículo 

03/03/2020 23 equipes 46 Hilux, Cestos Aéreos, Pickups leves 

(Strada, Saveiro), Caminhão Guindauto  

Tabela 1 – Equipes alocadas durante o evento 

 

 

6. Relação de Equipamentos danificados e importância para o sistema elétrico 

A tabela abaixo relaciona os dispositivos do sistema elétrico, por tipo, operados ou danificados durante o 

Evento Climático, bem como a hierarquia dos equipamentos do ponto de vista da importância operativa 

para o sistema elétrico de distribuição, considerando a quantidade de consumidores atendidos. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

HIERARQUIA EQUIPAMENTO 
QTD OPERADO / 

DANIFICADO 

1 Disjuntor Geral de SE 0 

2 Transformador de Força 0 

3 Disjuntor de Alimentador 1 

4 Religador Automático 0 

5 Chave a Óleo 0 

6 Chave a Gás 0 

7 Chave Repetidora 0 

8 Chave Fusível 1 

9 Transformador de Distribuição 1 

 

Tabela 2 – Principais Equipamentos Operados ou Danificados durante Evento 
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7. Registros diversos – Fotográficos e Matérias Jornalísticas 

A seguir, os principais registros jornalísticos do Evento Climático e respectivas fontes: 

 

Figura 6 - Registro Jornalístico 
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Figura 7 - Registro Jornalístico 
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Figura 8 - Registro Jornalístico 
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Figura 9 - Registro Jornalístico 

Fontes: 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/03/05/governo-federal-reconhece-estado-de-

calamidade-publica-e-emergencia-em-santos-sao-vicente-e-guaruja.ghtml 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/03/03/prefeito-de-sao-vicente-sp-decreta-estado-

de-calamidade-publica-apos-chuva-causar-mortes-e-deslizamentos.ghtml 

https://www.atribuna.com.br/cidades/chuva-torrencial-deixa-18-mortos-e-30-desaparecidos-na-

baixada-santista-1.91288 

https://www.atribuna.com.br/cidades/trag%C3%A9dia-com-deslizamentos-na-baixada-santista-tem-

mais-mortos-do-que-desastre-em-mariana-1.92091  

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/03/05/governo-federal-reconhece-estado-de-calamidade-publica-e-emergencia-em-santos-sao-vicente-e-guaruja.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/03/05/governo-federal-reconhece-estado-de-calamidade-publica-e-emergencia-em-santos-sao-vicente-e-guaruja.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/03/03/prefeito-de-sao-vicente-sp-decreta-estado-de-calamidade-publica-apos-chuva-causar-mortes-e-deslizamentos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/03/03/prefeito-de-sao-vicente-sp-decreta-estado-de-calamidade-publica-apos-chuva-causar-mortes-e-deslizamentos.ghtml
https://www.atribuna.com.br/cidades/chuva-torrencial-deixa-18-mortos-e-30-desaparecidos-na-baixada-santista-1.91288
https://www.atribuna.com.br/cidades/chuva-torrencial-deixa-18-mortos-e-30-desaparecidos-na-baixada-santista-1.91288
https://www.atribuna.com.br/cidades/trag%C3%A9dia-com-deslizamentos-na-baixada-santista-tem-mais-mortos-do-que-desastre-em-mariana-1.92091
https://www.atribuna.com.br/cidades/trag%C3%A9dia-com-deslizamentos-na-baixada-santista-tem-mais-mortos-do-que-desastre-em-mariana-1.92091
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8. ANEXOS 

ANEXO I – Resumo operacional do Evento: Subestações Afetadas 
 

 

Tabela 3 – Resumo Operacional – Subestações Afetadas 

 

SUBESTAÇÕES AFETADAS

ESU 

MPE
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ANEXO IV –Decretos de situação de emergência 
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